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Flostar M – Z vrtljivimi prirobnicami

Navodila za montažo DN 65 do 150 mm

>  1. korak 
Tesnila pravilno vstavite na mesto 
priključka, pozicioniranje polovice 
prirobnice z vijaki še vedno omogoča 
vrtenje števca. 

>  2. korak 
Pozicionirajte števec s številčnico 
obrnjeno navzdol.

>  3. korak 
Zaprite prirobnici.

>  4. korak 
Vstavite še ostale vijake in privijačite 
matice (še vedno je možno obračati 
števec).

>  5. korak 
Obrnite števec s številčnico obrnjeno 
navzgor. Zategnite vse vijake (vijake 
+ matice) glede na navodila o 
zategovanju vijakov. 
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>  Opcija (velja samo za DN65, 80, 100): sestavljanje 
prirobnic pred montažo števca
Kadar ni možna montaža od 1. do 5. koraka, je možno 
sestaviti prirobnice na števec z deli A in B (priloženo v 
škatli).

>  Priporočila o vrstnem redu zategnitve vijakov
Vijake vijačite postopoma po vrstnem redu, kot je 
prikazano na sliki. Ne zategujte vijaka do konca preden 
nimate sestavljenega celotnega seta vijakov. Bodite 
previdni, da bodo vsi vijaki zategnjeni z isto močjo.

Navodila za montažo in uporabo
-  Izpirajte cevovod kjer se bo nahajal vodomer, dokler cevovod ni popolnoma očiščen drobcev (1).
-  Vodomer je priporočljivo montirati na najnižjo točko cevi.
-  Spustite zrak iz števca tako, da zelo počasi odprete ventil na izhodni strani vodomera.
-  Vodomer nikoli ne izpostavite vročini, kot je npr. pri varjenju.
-  Zaščitite vodomer pred zmrzovanjem. Pustite znak na vidnem mestu.
-  Priporočamo vgradnjo filtra pred vodomerom.
-  Da bi preprečili povratne tokove (vroče ali onesnažene vode), priporočamo vgradnjo protipovratnega ventila na izhodni 

strani vodomera.

Prirobnica s štirimi luknjami – 
cevni pogled

Prirobnica z osmimi luknjami – 
cevni pogled

(1) (1) !

Enotokovni vodomeri

IZJAVA O SKLADNOSTI
Direktiva 2004/22/EC iz 31 marca 2004 na merilnih instrumentih

Proizvajalec:
ITRON France

11, boulevard Pasteur
67500 Haguenau - France 

Opis opreme:
Števec za hladno vodo FLOSTAR M tip TU 1 65 (DN65), 
TU 1 80 (DN80), TU1 100 (DN100) ali TU1 150 (DN150)

Postopek ocenjevanja 
skladnosti:
Modul B+D

Pod javorji 4
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